
令和２年度紙の博物館空調設備保守点検委託業務

いの町紙の博物館の空調設備の保守点検を行うものである。

５．空調設備機器の内容

Ａ 吸収冷温水機（1基）　日立アプライアンス株式会社製　型式：HAU-A80EX

Ａ重油焚、燃油糧：冷暖房時：24.6L/h

Ｂ

Ｃ 空調機エアーハンドリングユニット（２台）

Ｄ 全熱交換機（１台）

Ｅ 給排気ファン（２台）

Ｆ ファンコイルユニット（３２台）

Ｇ クッションタンク (１台）

Ｈ 受水槽付ステンレス製自動給水ユニット（１台）

高知県吾川郡いの町幸町１１０番地１

いの町紙の博物館

契約日　から　令和３年３月３１日まで

冷却塔（1基）　日立アプライアンス株式会社製　型式：KWE‐90S5N

冷房能力281Kw　暖房能力229kw

１．件名

３．実施場所

４．履行期限

２．仕様概要

令和２年度紙の博物館空調設備保守点検委託業務仕様書
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②

③

①
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暖房中間点検

暖房切替調整

目視チェック

　点検内容は、国土交通省建設保全共通仕様書で定める該当する点検項目、
メーカーが定めた点検整備項目及びいの町(紙の博物館）が指定した点検整備項
目のとおり実施するものとする。

６．保守点検業務の作業内容

チューブ簡易洗浄(中性洗剤）

(１).吸収式冷温水機及び冷却塔（※以外は年１回）

冷温水ポンプ点検

吹出し温度測定・異音聴覚点検（年２回）

フィルター清掃（年２回）

(７)．受水槽付ステンレス製自動給水ユニット（年２回）

給気ファン…Ⅴベルト調整・総合機能点検

ドレン系統清掃（年１回）

総合機能点検

排気ファン…Ⅴベルト調整・総合機能点検

冷房切替調整

冷房中間点検

タワー・冷却水ポンプ点検

(２)．１階・３階空調機エアーハンドリングユニット（年２回）

フィルター清掃

(６)．クッションタンク（年２回）

目視チェック

(５)．ファンコイルユニット

・冷房切替時に投入

・洗浄炉廃水持ち帰り処理含む

フィルター清掃

給水口ボールタップ確認、架台部分の腐食等確認

総合機能点検

(３)．全熱交換器 （年２回）

(４)．給排気ファン （年２回）

冷却処理剤

炉内清掃（水洗い程度）
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冷房初期 冷房中期 暖房初期 暖房中期

○ ○

○ ○

○

○

○ ○

○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○ ○

フィルター清掃

Ⅴベルト調整・交換

フィルター清掃

総合機能点検

炉内清掃

８.提出書類

目視チェック

目視チェック

異音聴覚点検

吹出し温度測定

全熱交換器

総合機能点検

冷暖房切替調整

機　　種 内　　容

総合機能点検

１・３階　空調機
ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

冷却処理剤投入

９．その他

・報告書については、作業内容のわかる写真を添付すること。

・点検完了毎に報告書を提出すること。

・吸収式冷温水器に係る内容は、メーカーサービスの派遣による点検を行い、報告書
に、そのことがわかる書類を添付すること。

給水ユニット

・業務の実施中は、事故等が生じないよう十分な安全対策を講ずること。

・業務の実施にあたっては、施設及び備品を破損・汚損しないように行うこと。

・再委託は禁止する。

・機器不調時には、専門技術員を派遣し点検・調査を行うこと。

・本業務を履行する上で必要な薬品、交換部品等の消耗品は委託業者が負担すること。

チューブ簡易洗浄

給排気ファン

フィルター点検・清掃

冷温水ポンプ点検

クッションタンク

タワー・冷却水ポンプ点検

ファンコイル
ユニット

ドレン系統清掃

７.点検時期

冷暖房中間点検

吸水冷温水機
及び
冷却塔
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